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Gemeinde Mittelberg / Kleinwalsertal 
Riezlern – Hirschegg – Mittelberg 

 
 

Information über das Wasser der öffentlichen 
Trinkwasserversorgungsanlage 

 
Gemäß der Trinkwasserverordnung der Republik Österreich ist der Betreiber einer 
Trinkwasserversorgungsanlage verpflichtet einmal jährlich die Abnehmer über die aktuellen 
Untersuchungsergebnisse des Trinkwassers zu informieren. Die Information hat auf Basis von 
aktuellen Untersuchungsergebnissen zu erfolgen. 
 
 
 
Allgemeine Information: 
 
Das Wasser der öffentlichen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Mittelberg stammt aus fünf 
Quellen und einem Grundwasserbrunnen. Da bei einzelnen Abnehmern die 
Parameterkonzentration aufgrund möglicher Mischung von Wässern aus mehreren Quellen 
unterschiedlich oder schwanken können wird ein Ergebnisbereich angegeben.  
 
Untersuchungsergebnisse des Instituts für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes 
Vorarlberg aus dem Jahr 2023 für die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage der Gemeinde 
Mittelberg: 
 

Trinkwasserparameter 
Wertebereich 
(Grenzwerte) 

Untersuchungs- 
ergebnisse 2023 

PH-Wert 6,5 - 9,5 7,7 - 8,1 

Gesamthärte, Wasserhärte °dH   6,5 – 10,8 

Karbonathärte °dH 6,0 - 9,7 

Calcium  ˂ 400 mg/l 28 – 60 

Magnesium  ˂ 150 mg/l   1,4 – 14 

Natrium  ˂ 200 mg/l             < 0,5 -  2,2 

Kalium ˂ 50 mg/l             < 0,5 - 0,87 

Nitrat ˂ 50 mg/l             < 1,0 – 3,1 

Chlorid   ˂ 200 mg/l < 1,0 

Sulfat   ˂ 250 mg/l    2 – 28 

Pestizide Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar 

Ausnahmegenehmigung es besteht keine Ausnahmegenehmigung 

 


